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. . . . Probka pobrana zgodnie z:
Obiekt badania: Zleceniodawca (nazwa i adres): - P g TR
Zlecenie Protokoét pobrania probki:
Nr  0565/Z/20
woda basenowa Gmina Rawicz OSIiR ul. Spokojna 1a, 63-900 Data: 21.07.2020 Nr  0818/2020
Rawicz Umowa: LAB-U-PO- Data: 21.07.2020
02/0013/2020
Identyfikacja probki
Kod probki: Temp. (°C) L
Migjsce pobrania | brania: probki Data przyjecia Data Data zakoficzenia
. . Sbki- ata pobrania: w chwili probki 40 rozpoczgcia badat:
Zleceniodawcy Laboratorium probki: : Laboratorium badan: :
pobrania
OSiRw
Rawiczu,kryta
ptywalnia, ul.
Spokojna 1 a, 63-
2 1834-20 900 Rawicz, 2102020 28,1 21.07.2020 21.07.2020 23.07.2020
niecka basenu '
sportowego
woda w niecce
basenowej
OSiRw
Rawiczu,kryta
ptywalnia, ul.
Spokojna 1 a, 63-
900 Rawicz,
niecka basenu
5 1836-20 wyposazona w 21.07.2020 31,6 21.07.2020 21.07.2020 23.07.2020
urzadzenie 09:00
wytwarzajace
aerozol wodno-
powietrzny(jacuz
zi)
woda w niecce
basenowej

Probki pobrane przez: Laboratorium/Juskowiak - Michat/ identyfikator metody pobrania: PN-EN 1SO 19458:2007 (A), PN-1SO 5667-5:2017 (A), |-
01/PO-16

Probki dostarczone przez: Laboratorium

Warunki srodowiskowe: Temperatura powietrza 27,4 °C

Stan probki w chwili przyjecia: prawidtowy

Uwagi /odstepstwa: Odczyty parametrow z pomiaréw on-line:
Chlor wolny (nA):

- niecka basenu sportowego 0,46 mg/I
- niecka basenu jaccuzi 0,91 mg/I
Chlor zwiazany (nA):

- niecka basenu sportowego 0,18 mg/I
- niecka basenu jaccuzi 0,24 mg/I
Potencjat redox (nA):

- niecka basenu sportoweg 77 0mV

- niecka basenu jaccuzi 696 mV

pH (nA):

- niecka basenu sportowego 7,15

- niecka basenu jaccuzi 7,22

Wydanie: XVI z dnia 02.03.2020.
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WYNIKI BADAN
Badania mikrobiologiczne
Oznaczenie: Kod probki Laboratorium: 1834-20
. . . .. | Kryteria Parametr
Badany parametr: Metoda badawcza Jednostka Wynik | Niepewno$¢ *) 2godny/niezgodny!219
i . PN-EN ISO 9308-1:2014- . .
Escherichia coli 12/A1-2017-04 ARP jtk/100 ml 0 nd. 0 Zgodnos¢
Pseudomonas aeruginosa |PN-EN 1SO 16266:2009 ARP jtk/100 ml 0 nd. 0 Zgodnos¢

Legenda:
nd. - nie dotyczy

(*) wymagania wg Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. 2015.2016)

STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI: Probka w badanym zakresie odpowiada wymaganiom okreslonym powyzej.

WYNIKI BADAN

Badania mikrobiologiczne

Oznaczenie: Kod probki Laboratorium: 1836-20
. . Kryteria Parametr
Badany parametr: Metoda badawcza i §¢ -
yp Jednostka Wynik | Niepewnosé¢ *) 2godny/niezgodny!213

S . PN-EN ISO 9308-1:2014- . o
Escherichia coli 12/A1:2017-04 ARP jtk/100 ml 0 nd. 0 Zgodnos¢
Pseudomonas aeruginosa |[PN-EN ISO 16266:2009 ARP jtk/100 ml 0 nd. 0 Zgodnos¢
Ogolna liczba
mikroorganizméw w PN-EN 1SO 6222:2004 ARP jtk/L ml 47 [34; 64] 100 Zgodnos¢
temp. 36°C
Legenda:

nd. - nie dotyczy

(*) wymagania wg Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. 2015.2016)

STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI: Probka w badanym zakresie odpowiada wymaganiom okreslonym powyzej.

1.Wyniki odnoszg si¢ wytacznie do badanych probek.

2. Niepewnosci wynikow badan podawane sa dla metod akredytowanych i gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub stwierdzenia zgodnosci z
wyspecyfikowanymi warto$ciami granicznymi.

3. Niepewnos$¢ wyniku wyrazona jest niepewnoscia rozszerzona obliczona dla:

- metody badawczej bez niepewnosci dot. pobrania probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2 (oznacz. litera B)

- metody badawczej wraz z niepewnoscia dot. pobrania probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2 (oznacz. litera P)

4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie probek przez Zleceniodawce i stan, w jakim zostaty dostarczone do badan.

5. Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdane z badan nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

6. Klient ma prawo do zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badan.

7. Ze wzgledu na charakter probek, nie ma mozliwo$ci powtorzenia badan na tym samym materiale.

8. Sprawozdanie z Badan zawiera wyniki badafh wykonane metodami: akredytowanymi (ozn. litera A), nieakredytowanymi (ozn. litera nA), referencyjnymi (ozn. litera R),
niereferencyjnymi (ozn. litera nR).

9. Laboratorium posiada zatwierdzenie PPIS w Lesznie odnosnie systemu jakoéci prowadzonych badaf wody. Decyzja nr ON.HK-0732-4(3)/20 z dn.

26.02.2020 r. (ozn. literg Z).

10. Badania przeznaczone dla stwierdzenia zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie wykonano metodami: referencyjnymi.

11. Badania wykonane na zyczenie klienta metodami niereferencyjnymi lub réownowaznymi nie maja zastosowania do stwierdzenia zgodno$ci w obszarze regulowanym.
12. Laboratorium podejmuje decyzjg, czyli stwierdza zgodno$é/niezgodnos¢ wyniku z wymaganiami na podstawie zasady prostej akceptacji. Gdy wynik pomiaru znajduje si¢
ponizej granicy (lub w przedziale okreslonej tolerancji) laboratorium stwierdza jego zgodno$¢, natomiast odrzuca go, czyli stwierdza jego niezgodnos¢, gdy znajduje si¢ on
powyzej ustalonej granicy (lub poza przedziatlem okreslonej tolerancji). Ryzyko podjgcia btednej decyzji, w przypadku wyniku bliskiego granicy tolerancji moze wynies¢ do
50%. Jezeli zasada decyzyjna jest okreslona przez klienta, przepisy lub dokumenty normatywne dalsze rozwazanie ryzyka nie jest konieczne (opis zasady zgodny ze
zleceniem/umowa).

13. Laboratorium nie dokonuje stwierdzen zgodnosci, jezeli wymaganie (kryterium) brzmi: ,,akceptowalny dla konsumenta” lub ,,bez nieprawidtowych zmian” (dotyczy
parametréw: ogodlna liczba mikroorganizméow w 22°C, barwa, metnos¢).

Sprawozdanie sporzadzono w 1 jednakowych egz. Egz. Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania z badan.
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